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Schéma kabelových rozvodů pro 
synchronizační jednotky denního větrání

Řídící jednotka SOLARA

Ovládací tlačítko vnitřní

Přívod 230V AC, zakončený zásuvkou, jištění 10/B

Konektor 4pin

Příprava stavby:

Kabel CYSY-O 3x0,75 

žaluziové tlačítko

řazení 1/0 + 1/0
žaluziové tlačítko

řazení 1/0 + 1/0

Ovládací tlačítko venkovní
Konektor 18pin Konektor 6pin

PK2 PK3PK1

Detektor větru/deště

Optická infrazávora1

Optická infrazávora2

Motor2

Senzor motor2 zavřeno

Senzor motor2 otevřeno

Motor1

Senzor motor1 zavřeno

Senzor motor1 otevřeno

OLFLEX CLASSIC

FD810 18Gx1

KABELSCHLEPP

CMSM7Cx1

JYTY 14x1
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